Fyzikalné technicky zkusebni Gstav
Ostrava — Radvanice

1 Dodatek ¢.2 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sh.)

(3) Cislo ES certifikatu o pfezkouseni typu:
FTZU 03 ATEX 0104 X

(4) Zafizeni nebo ochranny systém: Nevybusny telefonni pfistroj typu 4FP 153 42-46, 4FP 153 52-54
(5) Vyrobce: TESLA Stropkov a.s.

(6) Adresa: Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov, Slovenska republika

{7} Dodatek k certifikéatu plati pro: - madifikaci certifikovaného vyrobku

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni (ochranného systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou
specifikovana v dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(9) Tento dopinék certifikatu typu plati pouze pro typové prezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 94/9/EC {NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi dalsi
pozadavky, které musi splfiovat vyrobce nebo které musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku na trh
nebo do provozu

(10) Bezpecnost medifikovanych €asti byla ovéfena podle norem:

CSN EN 60079-0: 2007; CSN EN 60079-1:2004; CSN EN 60079-11:2007

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto dopliiku musi cbsahovat tyto symboly.
€ IM2 ExdIib] |

(12) Platnost certifikatu s timto dodatkern je do:  31.12.2012
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(13) Pokracovani

(14) Dodatek ¢. 2
k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 03 ATEX 0104 X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:

Predmeétem tohoto dodatku €. 2 je schvaleni modifikace zafizeni. Plvodni rotaéni &iselnice je
nahrazena tlacitkovou Ciselnici v jiskrové bezpecném provedeni. Galvanické oddéleni jiskrové
bezpecné casti je provedeno transformatorem ménice a optocleny. Ostatni jiskrové bezpeéné
obvody z(stavaji beze zmén.

Z pohledu nevybusnusnosti byla pfidana vice vodi¢ova priichodka schaleného typu ZAM PD-M42
(FTZU 05 ATEX 0295U).

Na zakladé zmény Ciselnice byl zménén i nazev pristroje.
(16) Zprava ¢.; 03/0104-D2 ze dne 15.07.2012

(17} Zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti:

17.1 Maximalni hodnoty konstrukénich spar jsou jiné nez maximalni hodnoty uvedené v tabulce 1
a tabulce 2 EN 60079-1. Tyto jsou specifikavany ve schvalené dokumentaci (19) na strané 3/3
tohoto dodatku k certifikatu.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost:

Jsou obsazeny v normach, uvedenych ped bodem (10) tohoto dodatku k certifikatu.
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(13) Pokracovani

(14) Dodatek ¢. 2
k ES certifikatu o pfezkouseni typu é. FTZU 03 ATEX 0104 X

(19) Seznam dokumentace:

Titul: Vykres ¢.: Stran
Navod na obsluhu a montaz 4 VNF B 402 14
Vysledna deska 4 FB 007 49

Vysledna deska 4 FB 007 50

Vysledna deska 4 FB 007 51

Vysledna deska 4 FB 007 52

Vysledna deska 4 FB 007 57

Vysledna deska 4 FB 001 25

Tlumivka 4 FE 114 11

Civka transformatoru 4 FE 13105

Deska sestavena

4 FK 179 70,78-81

Deska sestavena

4FK179 71,72

Deska sestavena 4FK17973
Blok oddéleni transformatoru 4 FN 140 01
Transformator 4 FN B35 71
NTP 4 FP 153 42-46
NTP 4 FP 153 52-54
Montazni schéma autligyfonu 4 FU 153 20
Montazni schéma autligyfonu 4 FU 153 21
Montazni schéma UB 4 FU 163 22
Montazni schema ligyfon 4 FU 153 23
Schéma zapojeni autligyfonu 4 F1179 28
Schéma zapojeni aut + ZT 4F1179 31
Schema zapojeni UB 4F1179 32
Schéma zapojeni ligyfonu 4 F1179 33
ZkusSebni piedpis 4 VNF D 730
Pfedpis pro NK-diel 4 NK 6369
Predpis pro NK-diel 4 NK 6420
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